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检验检测类别 委托检验
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注意事项

-、本检验检测报告如未』0盖本机构检验检测专用罩或数据涂改的均无效°

二、本检验检测报告宋经本机构书面允许,不得以任何万式复制。经同慧复制的检验检测报告

应金文复制井经本机闷〗0盖本机构检验检测专用章确认后万盲效。

三、刘本检验检测报告中监蟹检验结果盲异议言清收到《检验结果通知单》后向实施胳督检

查的产品质量监督部门或者具上级产品质量陶督部门申请复检;刘具他类别检验检测结果盲异

议的,清于收到报告之曰起十五曰内向本机徊提出°

四、送样委托检验检验检测数据、结果仅证明样品所检顷目的符台性情况,宋经本机构同

意,委托人不得擅自使用检验检测数据、结果迸行不当宣传°

五、检验检测剩余样品务必在收到本检验检测报告三个月（时效期短的按盲效期限）内领取

逾期不领者,将按本机构规定处理°

六、报告无主检、审核、批准人签字无效。
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国家信息网络产品质量监督检验中心（江苏）

检验检测报告
№: （2021）0JSⅫˉ‖T0331 共28页第1页

样品名称 通讯管理机 规格型号 PBox62l8

生产日期＼批号 商标

杭州领棋科技有限公司＼浙江省杭州市钱塘新区6号大街260号l9幢305、306室＼
--＼--

委托单位名称＼地址＼电话＼邮编

生产单位名称＼地址＼电话＼邮编

受检单位名称＼地址＼电话＼邮编

抽样单编
号

检验检测类别 委托检验 任务来源／任务号 --／—

（202l）GJSXWˉ
WT033I

样品数遗 抽样基数 样品编号lpcS

■
■
〗
守
■
日
■
《
■
■
『
凹
■
■
■
勺
■
β

抽样日期 打｜｜样人员 抽样地点

样品等级 备样量及封存地点 封样状态

｜检查封样
人员

样品到达日期 样品状态 符合检验检测要求2021＝04＝09 ‖

检验检测日期 俭验检测地点 苏州市吴中大道1368号2021＝04-13～2021-（）4＝l9

GB／Tl7626.5-2008《电磁兼容试验利测量技术浪涌（冲击〉抗扰度试验》

GB／『l7626.4-2018《电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》
IEC6l000ˉ4ˉ5:2005《电磁兼容性（E‖｜C）第4ˉ5部分:试验和测量技术浪涌（）｀｜『击）抗扰度试验》
IEC6l000ˉ4ˉ11:2004《电磁兼容性（El｛C）第4＝11部分:试验和测量技术电压暂降｀短时中断及电压变化抗扰度试
验》

［｜盂C6l000ˉ4-10ˉ2016《电磁兼容（E‖C〉第4ˉl0部分:试验和测量技术阻尼振荡磁场抗扰皮试验》
GB／T17626.10ˉ20l7《电磁兼容试验和测垃技术阻尼振荡磁场抗扰度试验》
0B／,『 l7626.8ˉ2006《电磁兼容试验｛｝｜测遗技术工频磁场抗扰度试验》

IEC6l000ˉ4ˉ8;2009《电磁兼容（E‖｛C）第4ˉ8部分:试验和测量技术工频磁场抗忧皮试验》
GB／T17626.3ˉ2016《电磁兼容试验乐｜］测趾技术射频电磁场辐射抗扰度试验》

IEC6l000ˉ4-3:2010《电磁兼容（E‖C）第4ˉ3部分:试验和测量技术射频电磁场辐肘抗扰度试验》
0B／T17626°12-2013《电磁兼容试验利测尺技术振荡波抗扰度试验》

检验检测依据

0B／Tl5l53,lˉl998 《运动设备及系统第2部分:工作条件第1篇电源和电磁》
企业技术条件

判定依据

ˉ＿

经检验检测,样品所检项目符合0B／′l｀ l5l53·1ˉ1998标准和企业技

检验检测结论

章）

签发日期:

（｜）
备注

剔′痉景批准:刘维嘉 审核: 吴暇 主检: 吴旭翻
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检验检测结果汇总表

序
号 险验检测项目 检验检测依据 判定依据 检验检测结果 单项评价

冲击电压影响 企业技术条件 详见l。4和l.5 合格｜ GB／T｜7626.5.20｜9

电快速瞬变脉冲群抗扰度 介业搜术条件 详见2.4和25 合格2 GB／Tl7626.4ˉ20（）8

GB／T‖5l53.lˉ1998

企业技术条件
浪湘（冲击）抗扰度 详见3·4和3。5 合格

司
≈
当 lEC6100（〕ˉ4ˉ5＝20｜4

GB／Tl5l53』闰l998

企｀｜′技术条件
电压暂降、短时中断抗扰度 详见44和45 格

△

口4 lEC6l（）00ˉ4售l‖:2（）04

GB／T‖5153』ˉl998

个｀｜′技术条件
工频磁场抗扰度 详见5.4和5.5 合格5 IEC6l000ˉ4ˉ822009

工频磁场抗扰度 企》｜k技术条件 详见6.4和6.5 合格6 GB／Tl7626.8ˉ2（）06

GB／Tl5l53。lˉl998

个｀｜′技术条件
阻尼振荡磁场抗扰度 详见7.4和75 合格7 IEC6I0004-l0:20l6

阻尼振荡磁场抗扰度 企业技术条件 详见8.4和8.5 合格8 GB／Tl7626』（）ˉ20l7

GB／Tl5l53.lˉl998

个｀｜′技术条件
肘频电磁场辐射抗扰度9 详见9.4和9.5 合格!EC6l000ˉ4ˉ3:20l0

射频电磁场辐射抗扰度 企业技术条件 详见l0。4和l0.5｜（） 合格GB／T‖7626·3峙20l6

肘频场感应的传导骚扰抗

扰度
企业技术条件 详见llˉ4和ll.5 合格｜｜ GB／Tl7626.6ˉ20｜7

振铃波抗扰度 企业技术条件 详见12.4和l2°5 合格｜2 GB／T‖7626.l2ˉ2（）｜3

该款产品有三种型号’分别是PBox62］7、PBox62‖8、PBox62l9,三种型号内部结构完全一致’无任何差

异’此次试验在PBox62l8上进行·

备
注
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样品描述及说明

0、受试设备（EUT）基本信息:

0.1EUT

图l样品外观

‖

设备名称:

规格型号:

通讯管理机

PBox62l8

／
′

＝
■
≡

≡
G
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检验检测结果

1、冲击电压影响

1°1限值及试验等级

试验等级:

β
｀
｀
≈
≈
】
■
■
】
苫
目
刮
』
｀
』
′
丛
■

工作状态:

样品处于正常运行状态°

结果判掘:

数据通信:串口数据通信正常°

1.2试验布置

1.2／50Us的浪涌经电容鹏合网络加到EUT电源端上°为避免对同一电源供电的非受试设备产生不利影

响’并为浪涌提供足够的去鹏阻抗’以便将规定的浪捅施加到受试电缆上’需要使用去鹅网络°

试验布置示意图:

上
丁

去祸网络
C＝】8′』F

厂----
L

∧C《DC》

电濒N

网络

PE

巴』

参考地

＿

＝

试验布置照片:

等级

‖
口
∩
〕
斗
×

“×”可以是高于、低于或在其他等级之间的任何等级°该等级可以在产品标准中规定°

开路试验电压／kV

0。5

1。0

2。0

4。0

特殊

试验端口

AC电源端口

电压

线对线: 5kV

线对地:5kV

波形

l.2／50（8／20）‖ls

组合波健坐暴

l■■■■■

「
EUT
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检验检测结果

1.3试验条件

环境温度

1酵4试验数据

20 ℃; 相对湿度: 5l ％RH;电磁环境: 屏蔽室（B＝7）
■
』
包
‖
■
■
《
‖
己
『
·
巴
】
■
‖
·

‖

1.5试验结果

样品经检验’符合本项目要求°

试验端口

AC电源端口

（1＃、2＃）

试验条件

脉冲波形: lˉ2／50（8／20）Us

线到线电平:±5kV

线对地电平:±5kV

正负极性各3次

试验结果

试验中和试验后’满足结果判

据要求°
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检验检测结果

2、电快速瞬变脉冲群抗扰度

2.1限值及试验等级

尸
处
＜

『试验等级:
巾

Ⅱ
■

工作状态:

样品处于正常运行状态。

结果判据:

数据通信:串口数据通信正常°

2.2试验布置

接地参考平面为厚度不小于0.25mm的铜或铝板,也可以用其仙厚度至少为065lnm的金属板°接地

参考平面的最小尺寸为lln×｜m°与受试设备相连的所有电缆应放置在接地参考平面上方0l!∏的绝缘支架

上°

试验布置示意图:

属制宏辆鳃分ⅣⅣ换发
缆在嫂炮参穷予蓟上□
愚嫂彪尽呵赡m

受忧战赂／咱干

、＼
‖』容熏祸∩央

＼
鲍垛变鹿

线■

″驾″“｛
勿 ……″

＼ Ⅷ… ˉ告
彼耻渝∏的阻苞眠灿p偶
皮在叭仙‖↑划■巾n宠

抉适赣平出

‖

■
″

盘段虚曲小于‖m

!畏地客组平面

开路输出试验电压和脉冲的重复频率

等级

l

2

句

〕

4

×

“×’,是＿个开放等级’在专用设备技术规范中必须对这个级别加以规定

在供电电源端口’保护接地（PE）

电压峰值／kV

0。5

‖

2

4

特定

重复频率／kHz

5或者l00

5或者l00

5或者］00

5或者100

特定

在I／O（输入／输出）信号、数据和控制端口

电压峰值／kV

0.25

0.5

‖

2

特定

重复频率／kHz

5或者l00

5或者l00

5或者l00

5或者l00

特定

试验端口

AC电源端口

信号端口

电压

4kV

2kV

重复频率

5kHz

5kHz

E8∏p

…

侍＿≤
因凳助
2生巴

我闸＂悠—辊含装咒 ■
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检验检测结果

试验布置照片:

2.3试验条件

环境温度:

2.4试验数据

29-ˉ℃; 相对湿度: 5l ％RH;电磁环境: ˉ屏蔽室（Bˉ7）

■
日
‖
‖
创
〗
■
凸

0

2.5试验结果

样品经检验’符合本项目要求°

≡三＝

试验端口

AC电源端口

（1＃、2＃）

信号端口

试验条件

脉冲波形: 5／50ns,

脉冲电压:±4kV,

重复频率: 5kHz

脉冲波形:5／50ns,

脉冲电压:±2kV,

重复频率: 5kHz

试验结果

试验中和试验后,满足结

果判据要求。

试验中和试验后’满足结

果判据要求°
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检验检测结果

3、浪捅（冲击）抗扰度

3.1限值及试验等级

试验等级:

尸
桐
｀
呻
］
。
〗

工作状态:

样品处于正常运行状态°

结果判据:

数据通信:串口数据通信正常°

3.2试验布置

l.2／50‖s的浪涌经电容藕合网络加到EUT电源端上°为避免对同＿电源供电的非受试设备产生不利影

响’并为浪捅提供足够的去辊阻抗’以便将规定的浪涌施加到受试电缆上’需要使用去糟网络°

试验布置示意图:

｝
■

C＝18队p

厂＿—--
L

∧C（DC）

电濒N

网络

PE

工
＿

一

试验布圈照片:

等级

］
∑
∩
〕
斗
×

“×,’可以是高于、低于或在其他等级之间的任何等级°该等级可以在产品标准中规定°

开路试验电压／kV

0°5

］.0

2·0

4·0

特殊

试验端口

AC电源端口

电压

线对线:2kV

线对地:4kV

波形

l.2／50（8／20）‖5

组合波发生器

■■■■■

「
E盯
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检验检测结果

3.3试验条件

环境温度:

3。4试验数据

20＿℃; 相对湿度: 5］ —％RH;电磁环境:—屋蔽室（Bˉ7）

‖
』
■
▲
■
■
■
■
■
□
】
■
〗
〗
■
〗

3.5试验结果

样品经检验,符合本项目要求。

试验端口

AC电源端口

（1＃、2＃）

试验条件

脉冲波形: l.2／50（8／20）pS

线对线:±2kV

线对地:±4kV

正负极性各5次

试验结果

试验中和试验后’满足结果判

据要求°
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4、电压暂降、短时中断抗扰度

4·1限值及试验等级

电压暂降试验优先采用的试验等级和持续时间

短时中断试验优先采用的试验等级和持续时间

试验等级:

工作状态:

样品处于正常运行状态°

结果判据:

数据通信:串口数据通信正常°

4.2试验布置

使用E0T制造商规定的,最短的电源电缆把E0T连接到试验发生器上进行试验°

试验布置示意图:

类别

1类

2类

3类

×类

注:“l0／12周期”是指“50‖Z试验采用l0周期”和“60lIz试验采用12周期’’

“25／30周期”是指‘‘50l｛z试验采用25周期”和“60［lz试验采用30周期”

“250／300周期”是指“50llz试验采用250周期”和“60‖z试验采用300周期”

暂时中断的试验等级和持续时间（t）（50l‖z／60Hz）

根据设备要求依次进行

0％

持续时间0.5周期

0％

持续时间0.5周期

特定

0％

持续时间1周期

0％

持续时间1周期

特定

70％

持续时间25／30周期

40％

持续时间

10／12周期

特定

70％

持续时间

25／30周期

特定

80％

持续时间

250／300周期

特定

类别

l类

2类

3类

×类

注:“250／300周期”是指‘‘50‖z试验采用250周期’’利“60l｛Z试验采用300周期”

暂时中断的试验等级利持续时间（t）（50Ⅱz／60Ilz）

根掘设备要求依次进行

0％

持续时间250／300周期

0％

持续时间250／300周期

×

试验端口

口
山

而

川芽源电·∧

试验项目

电压暂降、

短时中断

件条验试

电压下降到70％

电压下降到40％

电压下降到0％

周期

0.5s

0.5s

500‖‖s
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厂＝ -一＿-＝司
『

l

←

8源

＾ ｜
＝ ｛

｜

EUT 伏特

‖‖‖■

相线

【

中线（或者是相

线对相线试验

时的相线）

试验布置照片:

‖

‖

日

■

弓

日
」

）

】

4.3试验条件

环境温度:

4.4检验数据

20℃; 相对湿度: — 51 ˉ％RH; 电磁环境: 屏蔽室（B.7）

4·5试验结果

样品经检验’符合本项目要求°

表

示波器

试验端口

∧C电源端口

（1＃、2＃）

试验条件

电压下降到70％,持续时间0。5s

电压下降到40％,持续时间0.5S

电压下降到0％,持续时间500Ⅲs

试验结果

试验中与试验后’满足结果判据要求。

试验中与试验后’满足结果判据耍求°

试验中与试验后,满足结果判据要求。
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5、工频磁场抗扰度

5.1限值及试验等级

试验等级:

工作状态:

样品处于正常运行状态°

结果判据:

数据通信:串口数据通信正常。

5.2试验布置

EUT应放在参考接地平板上′两者之间有0.lln厚的绝缘（如干木块）支撑°试验发生器应放在距感应

线圈不超过3m的远处·

试验布置示意图:

》

〗

‖
『
】■

‖叮

／多纲
′够乡≥ 0『0〗】q

试验布置照片:

等级

｜

2
勺

〕

4

×

注:“×”是-个开放等级,可在产品规范中给出

磁场强度／（A∧n）
∩

〕

‖0

30

l00

特定

试验条件

磁场强度: l00A／m

持续时间: ｜分钟
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5.3试验条件

环境温度:

5.4试验数据

20 ℃; 相对湿度:＿ 5l ％RH; 电磁环境: 屏蔽室（Bˉ7）

5.5试验结果

样品经检验’符合本项目要求°

试验条件

磁场强度: l00A／m

持续时间: l分钟

试验结果

试验中和试验后’满足结果判掘要求°
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6、工频磁场抗扰度

6.1限值及试验等级

试验等级:

工作状态:

样品处于正常运行状态°

结果判据:

数据通信:串口数据通信正常°

6.2试验布置

EUT应放在参考接地平板上’两者之间有0.lm厚的绝缘（如干木块）支撑°试验发生器应放在距感应

线圈不超过3m的远处。

试验布置示意图:

｜
｜

｜

‖

Ir

＿一丝乙i-

试验布置照片:

等级

l

2
勺

〕

4

5

×

注:“×”是＿个开放等级,可在产品规范中给出

磁场强度〃A／m）
I
P了

〕

l0

50

l00

特定

试验条件

磁场强度: l00A／m

持续时间: l分钟
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6.3试验条件

环境温度:

6.4试验数据

2坠℃; 相对湿度: ˉ 5l ＿％RH; 电磁环境: 屏蔽室（Bˉ7） ■
口
己
口
州
乓

｛
｜
‖
｜
』
′
■

6.5试验结果

样品经检验’符合本项目要求°

■■■

试验条件

磁场强度: l00A／In

持续时间: l分钟

试验结

试验中和试验后’满足结果判据要求·
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7、阻尼振荡磁场抗扰度

7.1限值及试验等级

试验等级:

□10∧／Ⅲ□30∧／Ⅶ回100∧／Ⅲ □ˉ —∧／Ⅲ

工作状态:

样品处于正常运行状态。

结果判据:

数据通信:串口数据通信正常°

7·2试验布置

E0T应放置绝缘桌上’感应线圈距离四周不小于0.5米

试验布置示意图:

」
‖

｜
‖

‖
创
』
Ⅲ
｀

■

Oa们pedo5c‖‖日lo『y
wavege∩e『al◎「

‖恒C

试验布置照片:

等级

1

2

3

4

5

×

注:“×”是-个开放等级,可在产品规范中给出

磁场强度／（∧／‖l）

10

30

l00

特定
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7.3试验条件

环境温度

7.4试验数据

20 ＿℃; 相对湿度: ˉ 5l ˉ％RH; 电磁环境: 屏蔽室（B≡7）

7·5试验结果

样品经检验’符合本项目要求°

试验方向

X

Y

Z

试验条件

l00A／m

l00A／m

l00A／m

试验结果

试验中和试验后’满足结果判据要求°

试验中和试验后’满足结果判据要求°

试验中和试验后’满足结果判据要求°
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8、阻尼振荡磁场抗扰度

8.1限值及试验等级

试验等级:

□10∧／川□30∧／Ⅲ□100∧／Ⅲ □

工作状态:

样品处于正常运行状态°

结果判据:

数据通信:串口数据通信正常°

8.2试验布置

EUT应放置绝缘桌上’感应线圈距离四周不小

试验布置示意图:

感应线圈距离四周不小

A／I〗
■

‖
∩
′
′
Ⅶ

■

乙
■
◆
·

■

于0 5米

D3爪ped◎三c0‖日↑o「y
waγege∏e『a↑o「

′巨C

试验布置照片:

等级

1

2

3

4

5

×

注:“×”是＿个开放等级,可在产品规范中给出

磁场强度／（A／Ⅲ）

1（〕

30

100

特定
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8.3试验条件

环境温度:

8.4试验数据

20｝℃; 相对湿度:— 5］ ％RH; 电磁环境: 屏蔽室（Bˉ7）

0

8.5试验结果

样品经检验,符合本项目要求°

试验方向

X

Y

Z

试验条件

l00A／m

l00A／m

l00A／m

试验结果

试验中和试验后’满足结果判据要求°

试验中和试验后’满足结果判据要求°

试验中和试验后,满足结果判据要求°
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9、射频电磁场辐射抗扰度

9。1限值及试验等级

测试频率范围为80MHzˉ6GHz’优先选择的试验等级如下表所示:

本样品采用的试验频率和等级:

试验状态:

样品处于正常状态

结果判据:

数据通信:串口数据通信正常。

9.2试验布置

台式设备应放在距离参考接地平板0.8m高的绝缘试验台上’落地式设备应放在高出地面0.lm的非导

体支撑物上°典型的台式设备试验布置如下图所示°

试验布置示意图:

｜

□

试验布置照片:

等级

］
〗
〕
斗
×

注:X是一开放的等级’可在产品规范中规定°

试验场强／（V／m）

3

l0

30

特定

频率范围

80MHz≡lGHz

电场强度

l0V／m

幅度调制

80％AM（lkHZ）
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蕊
＝

■

～｜『～■一

■

～

一

9·3试验条件

环境温度;

9.4试验数据

22℃; 相对湿度: 55 ％RH; 电磁环境: 744电波暗室

｜
■

9.5试验结果

样品经检验’符合本项目要求°

测试方向

0。

90°

l80°

频率范围

80MHz～lGHz

80MHz～lGHz

80MHz～lGHz

试验场强

l0V／m

l0V／m

l0V／m

试验结果

试验中和试验后’样品工作正常无异常现象°

试验中和试验后,样品工作正常无异常现象°

试验中和试验后,样品工作正常无异常现象°
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I0、射频电磁场辐射抗扰度

10.1限值及试验等级

测试频率范围为80MHzˉ6GHz,优先选择的试验等级如下表所示:

本样品采用的试验频率和等级:

试验状态:

样品处于正常状态

结果判据:

数据通信:串口数据通信正常。

10.2试验布置

台式设备应放在距离参考接地平板0.8m高的绝缘试验台上,落地式设备应放在高出地面0」m的非导

体支撑物上°典型的台式设备试验布置如下图所示·

试验布置示意图:

■

试验布置照片:

等级

］
二
〕
↓
×

注:X是-开放的等级,可在产品规范中规定。

试验场强／（V／m）

l
气

9

l0

30

特定

频率范围

80MHz～lGHz

电场强度

l0V／m

幅度调制

80％AM（lkHz）
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10.3试验条件

环境温度:

10.4试验数据

22℃; 相对湿度: 55 ％RH; 电磁环境: 744电波暗室
■

’
旬

｜

尸

10.5试验结果

样品经检验’符合本项目要求°

■

司

～

｜■
｜

一

＝

一

—

测试方向

0°

90°

l80°

频率范围

80MHz～lGHz

80MHZ～lGHz

80MHz～lGHz

试验场强

l0V／m

l0V∧n

l0Wm

试验结果

试验中和试验后,样品工作正常无异常现象°

试验中和试验后’样品工作正常无异常现象°

试验中和试验后’样品工作正常无异常现象°
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11、射频场感应的传导骚扰抗扰度

11.1限值及试验等级

EUT所采用的试验等级为:

工作状态:

样品通电后’处于正常工作状态°

结果判据:

数掘通信:串口数据通信正常。

11。2试验布置

EUT应放在接地参考平面上0.1m±0.05m高的绝缘支架上,对于台式设备’接地参考平面可以放在桌

面上°在全部的被测电缆上,应插入藕合／去糊装置°糊合／去鹊装置应放在接地参考平面上’在距EUT约

0。lm～0。3m处与接地参考平面直接接触°耀合／去藕装置与EUT之间的电缆应尽可能的短’不能盘起也不能

捆起来’电缆应置于参考地平面上方至少30mm°对于平衡的多对电缆’采用钳注入法更合适°

如果受试设备装有＿个键盘或手提式附件,那么人工手应放在该键盘上或者缠绕在附件上,并且连接

到接地参考平面上。

试验布置示意图:

□辐合去鹊网络注入的试验布置图

＝■】■■ ～

0·』m≤L≤o3m

＿｜—庐
L

黑｜…□＿ —

ˉ

＝
「 ［

【 ∏ ■ 〗

｜腮茁…〈r『皆蕊:j
……

函这千面

＿

＝″厂死 尸／〃′夕pT′′〃夕广〃夕厂″〃厂′″

仰

□钳注入的试验布置图

□电磁钳□电流钳

试验等级

∏
』
∩
≡
勺
〕

电压（e。m。f）

u0／dBuV

l20

l29.5

l40

吻／V

］
〕
川

试验端口

电源端口

单位
M‖z

V（有效值,未调制）

％∧M（↑k｜ˉ｜Z）

试验值

0。↑5～80

↑0

80

厂— 议垃俯苛发巾■

＂■信q沮

『【厅

弄岁酝宇伊f钞晰

∧E0

嚣赣恿:麓
C咖

l 2

∧区2

瞬
●oo

【■ 艘瓤
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厂＝
0

■■■ ■■■←■■■■■■■■＝

］］
厂

0° 1Ⅲ■L匡0.J巴

但短oˉa赋如泉可傀）

秽件＝上田

｜｜
I—＝

l｜
＝＝

～

｛』恤±0。o儡m支仰

″…

呼:贾贾
…

O5阳文婶

厂″′

、
″…

注:T—端接50Q负载;T2--功率衰减器;CDN—糊合去龋网络;注入钳——电流钳或电磁钳
试验布置照片:

｜
■■■

●
‖
但
凹
叼
Ⅱ
』
●
乙
■
■
■
■
‖
□
勺
凸
■
｀
■
■
伯
■
■
■
〗
二
■

11.3试验条件

环境温度:

11.4试验数据

23 ℃; 相对湿度: 54 ％RH; 电磁环境: i室（Dˉ4）

11.5试验结果

样品经检验’符合本项目要求°

肘团佰什闭

丸F0

委芒≡巳←甲℃…

■ Lp ■ ■ ■

墨攀＝ !
α汛

0

H厅

… 注入研‖

八E目

鳞獭磷｛
c酗

2

试验端口

电源端口

试验条件

试验电平: 10γrⅢS

频率: 150k｝lz≈80Ⅷz

试验结果

试验中及试验后,满足结果判据的要求



№:（202l）（｝JSX｜γˉ｜‖T033l 共28页第26页

检验检测结果

12、振铃波抗扰度

12.1限值及试验等级

试验等级:

□等级｜ □等级2 回等级3 □等级4 □其他

工作状态:

』样品通电后,处于正常工作状态。

结果判据:

▲
■
臼
伍
尸
刽
■
田
尸
护
＝
沪
步
●
铝
岂
、
□
≈
二
目
已
■
■
■

数据通信:串口数据通信正常°

12.2试验布置

l〕0T和电缆应与参考平面（GRP）绝缘°如使用绝缘支撑物,其厚度为（0.1±0·01）＂°

试验布置示意图:

『0

没明愈

PE 儡炉嫂笔。 EUT＝毋浅混蟹8

B 嚷屯0也巫. G 明轮俯lj里啡p‖

r0 吧扭■口; 0. 丑汛叼u『

C0 喧八′笛出竭口; U删P ＝按达牟弓v卤0

D 馆酚／控■鳃· cDM 讽合′滤隅闯络↓

匡 钱绝逛田 S 记毋文呛.

症‖腿达建翅窟掖亥叼怎可些田;

试验布置照片

等级
｜

2
司

〕

4

X

X可以使任何等级’高于、低于或在其他等级之间’这个等级可以在产品标准中给出°

线对地／kV

0.5

l

2.5

4

X

线对线／kV

0.25

0·5

l.25

2

X
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检验检测结果

｜

■■

12.3试验条件

环境温度:

12.4试验数据

2lˉ℃; 相对湿度:- 52 ％RH; 电磁环境: 屏蔽室（Dˉ4）

｜

12.5试验结果

样品经检验,符合本项目要求°

■■■■■■■■■■■■■■

试验端口

电源端口

试验条件

等级3

试验结果

试验中和试验后,满足结果判据的要求°
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主要检验检测仪器设备—览表

飞
′
虱
■
≥
二
＝
≈
弓
～

d

备注:回表示为本次试验所使用的仪器设备。

（以下空白）

序
号

l

2

3

4

5

6

7

8

9

l0

lI

I2

l3

‖4

l5

l6

l7

l8

仪器设备名称

传导抗干扰信号模拟器

三相糊合网络

糊合／去糊网络

浪捅保护网络

屏蔽房（Bˉ7）

自动调压器

电流互感器

磁场线圈

阻尼振荡波和振铃波模

拟器

744电波暗室

信号源

功率计

功率放大器

对数周期天线

信号发生器

衰减器

电源线糊合去辊网络

屏蔽室（Dˉ7）

型号规格

UCS500N7

CNl503B9

CNI508N2

SPN508Nl

SRˉB7

MV26l6

MC26l00

MSl00N

OCS500N6F

EMCT飞744

SMB100A

NRP2

NTWPAˉ008l020

HL046E

CIPl0／75

八TT6／75

CDNˉM3／32A

SRˉD7

设备编号

NTIe＝5llˉ024ˉ0lˉP

NTleˉ5］lˉ024ˉ03ˉP

NTIeˉ5llˉ024＝05ˉP

NTIe＝5llˉ024＝06ˉP

NTIe＝5ll＝063ˉ00ˉC

NTIe≈5II＝02牛07＝P

NTIe≡5lIˉ024＝09ˉP

NTIeˉ5lIˉ024≡10售P

NTIeˉ5llˉ027ˉ0lˉP

NTIeˉ5llˉ06lˉ00≡P

NTIeˉ5l1ˉ030＝01ˉP

NTIeˉ5llˉ030ˉ02ˉP

NTIeˉ5llˉ030ˉl7ˉC

NTle≈5l］ˉ030ˉ06ˉP

NTIeˉ5Ilˉ028ˉ0l＝P

NTIe＝51lˉ028＝02ˉP

NTIe垒5ll＝028口08.P

NTIeˉ5llˉ072＝00ˉC

校准有效期至

2022ˉ02ˉ22

2022＝02ˉ22

2023ˉ04ˉl5

2021≡07≡07

202l～07≡07

22ˉ02ˉ

202l≡l0≡l6

202lˉ08ˉl6

21＝08＝l6

202lˉl2ˉ24

2022ˉ03≡22

2022ˉ03＝22

2022ˉ03ˉ22

2023＝04ˉl5

本次使

用

回

□

回

田

回

回

□

回

回

回

回

回

囤

□

回

回

囤

□
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简介

江苏省产吊质量监琶榆验研究院是隶属于江苏省质量技术监蟹局的全额拔款公益性事业单位,是江

苏省从事综台性｀专业性产品质窒监琶榆脑的机构,于-九／＼二年二目经江苏省编制委员会批准成立°

下设七个国家中′0,分别是:

●国家化妆品产品质量监督检验中心 业务电话: 0色5＝8』』70308; ｜专夏:025＿8』q70257; 地址;南京市光华

东街5号‖〖编: 2‖0007

●国家农药产品质量监督检验中心（南京） 业务电话: 025＝8叫703｜2｀ 8q470252、 8叫7032』;传真: 025＝

8』』703｜2『地址:南京市光华东街5号邮编: 2↑0007

●国家工程复台材料产品监督检验中心 业务电话:冶金中心025-8qq70E94025-8“7029↑／化建中心025-

8“70296｀ 025一8d470289;传夏:冶金中」M25＝84470293／化建中心025＝84470297;地址:南京市光华乐街5号;

邮编:2↑0007

●国家电线电缆产品质量监督检验中心（江苏） 业务弓话: 05↑0-807↑3730（宣兴）05↑0-807↑3755（宣兴）／

05↑6ˉ836』↑9↑0（徐州）; 传夏05‖0-807↑3799（南京）／05｜6＝866｜0｜25（徐州）;地址:宣兴市绿园路500号／徐州市

新城区产业园区商聚路;邮编; 2｜d205（宣兴）／22｜000（徐州）

●国家食品包装产品质量雌督检验中心 业务电话; 025＝8』』703｜8;传真:025-8叫70263;旭址:南京市光华

东街5号;‖‖编:2↑0007

●国家信息网络产品质量监督检验中心（江苏） 业务电话:05｜2-6659｜853;传夏:05｜它＿6625277↑;地址:苏

州市吴中区吴中大道↑368号吴中科技园S楼;邮编; 2｜5｜00
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／05↑6ˉ856↑0↑25（Xu）

。｜＼｜a‖o∏a｜O0a｜｜tγSupe『v『s｜o∩＆爬st｜∩gCe∩te「「o「‖∩『o『ma‖o∩Netwo『《（」｜a∏gsu）

∧dd『ess:No』368,Wu乙｜ˉlo∩g∧γe门ue｀Suzhou;Vocat｜o∩a｜爬｜:05‖2＝6659↑837
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地 址:苏州市吴中大道‖368号

监琶电话:025ˉ844702↑↑

业务电话:05↑2＝6659↑837

网 址:www°］sZl门e［·c∩

电子信糟: ‖日∩gXuejU∩@∩l‖goγc∩

传真;05↑2ˉ6659↑837

邮编:2↑5↑04

∧dd「ess:No↑368‖WUZ∩o∩g∧γe∩0e,SUz‖ou

Supe『γ『s‖∩g爬｜:025.844702‖↑

VOcat『o∩a｜ˉ『e‖:05↑2ˉ6659↑837

http:wwwjsz］。∩et。c∩

巨ˉma‖: ‖｜a∩gXUe］U∩@∩‖.govbc∏

「ax?05↑2＝6659↑837

尸ostcode:2↑5↑0纠


